Tipo de
| controlo

MUNICIPIO DE VALENCA

CAMARA MUNICIPAL

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZO-
NAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VALENGA

| Em conformidade com o Decreto-Lei n° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei |
n° 152/2017, procedeu-se 4 verificagdo da qualidade da 4gua da rede piiblica, através de anli-

ses periddicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da

_Agua(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

__ ZONA DE ABASTECIMENTO DE GONDELIM

Valor |
P& (unidad . étrico(VP) fi-
| xado o DL 152/2007
E.Coli (N/100 ml) 0
CR1 | Bactériss Coliformes (N/100 ml) 0
|Desinfetante Residual (mg/L) -
| Aménio (mgiL NH4) 05
N° Colénias a 22°C(N/ml) S/alt anormal
|Ij" Colénias a 3TC(N/ml) S/alt.anormal
|Conduﬁvidade£p5/cm a 20°C) 2500
|Cor(mg/L PiCo) 20
PH (19°)(unidades Ph) 26,5¢<9,5
Manganés(pg/Lmn) 50
Nitratos(mg/(LNO3) 50
Oxibilidade(mg/L 02) 50
Cheiro a 25°C(fator diluiho) 3
Sabor a 25° C(Fator de diluigio) 3
Tarvagio(NTU) s
|1,2-Dicloroeteno(ug/l) 30
Antiménio(pg/l Sb) 50
Alurninio(ugh Al) 200,0
|Arsénio(ug/l As) 10,0
|Benzeno(pgh ) 1,000
|Benzeno(a)Pireno(ug/ ) 0,010
|Boro(mg/1 B) Lo
|Bromatos((ugh BrO3) 10,0
|Cadmio(pghl Cd) 50
|Célcio(mg/l Ca) —
|Chumbo()ig/1 Pb) 10,0
(Cianetos(ug/l CN) 50,0
|Cloretos(ug/! C1) 2500
|Cobre(mg/] Cu) 20
|Crémio (pg/i Cr) 500
Dureza Total(mg/t CaCO3) 150;500
‘Enterococos(ufc/100m) 00
Fluoretos(mg/1 F) L5
Ferro({(pgft Fe ) 200
Hap(Total)(ug/ ) 0,10
Benzo(b)Fluoranteno(jig/ ) —
Benzo(k)Fluoranteno(ug/ ) -
‘Benzolg pPirteno(ug/ ) -
Indenol(1,2,3-c,d)Pireno{ug/ ) —
Magnésio(mg/| Mg) -
|Mercitrio(ug/l Hg)) L0
[Niquel(ugA Ni) 20,0
!Nitritos(glgiL NO2) 05
Selénio(ug/ Se) 10
S6dio(mg/1 Na) 200
|Sulfatos(mg/1 SO4) 250
|Tricl Tetracl ugh) 10
Tetracloroeteno(pg/ } =
Tricloroeteno(jg/ ) -
| Tri-Halometanos (Total}(ug/l ) 100
|Bentazona(ug/l } 0
__|Bromoférmio(ug/ } -

ﬂ \

2° Trimestre 2022
01Abril a 30 Junho

Valores obtidos
Minimo | Mbximo.
0 L]
o 0
<0,16 <0,16
<0,05 <0,05
1 1
0 o
51,8 51,8
<3 <3
54 54
6,6 6.6
57 5.7
22 2.2
<] <1
<1 <1
<i <1
<0,75 <0,75
<1 <t
1290 129,0
<3 <3
<0,20 <0,20
<0,003 <0,003
<0,01 <0,01
<5 <5
<0,08 <0,08
<25 <25
<] <1
<1 <1
<10 <10
<0,003 <0,003
<3 <3
19,0 19,0
00 00
<0,20 <0,20
<20 <20
<0,02 <0,02
<0,02 <0,02
<0,02 <0,02
<0,02 <0,02
<0,02 <0,02
0,360 0,360
<0,010 <0,010
<2 <2
<0,10 <0,10
<2 <2
<5 <5
<10 <10
<0,30 <0,30
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
2,5 25
<0,030 <0,030
0.4 04

| N° Andlises
|mperioruVP

°°O°°°—°°|°°°°°|°

% Cumprimento

do VP

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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N° de anilises PCQA
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| Agendadas ‘ Realizadas

2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

|
| % Anslises Realizadas

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
. 100%
| 100%
L0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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100%
2]
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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MUNICIPIO DE VALENCA

CAMARA MUNICIPAL

ZONA DE ABASTECIMENTO DE GONDELIM

BT Valor | Valores obtidos | Ry T o N N° de andlises PCQA
c;npgolz Parametro (unidades) paramétrico(VP) fi- rsupeﬁm‘:f,’i, 4 '3':"3;‘“‘ o % Analises Realizadas
xado no DL 15212001 Minimo Méximo | A Realizad |
Alfa-total(Ba/) | o1 | ol 01 - | 100% 1 | 100% .
clostridium perfringens(ufc/100ml) 1,0 0,0 . 0,0 e 100% 1 1 | 100% |
\Dose indicativa total(mSv/ano) 0,1 1 <01 | <01 | - | 100% | 1 | 1 100% ]
Radaio(Bgfi) 50 4090 490 | - _100% | 1 1 100% |
o Pesticidas-total(ug/t) 0,50 | <010 | <10 | - 100% | 1 | 1 L 100% |
|Clorpirifas(ugf! ) | 010 <003 | <003 | - 100% 1 1 100% '
|Desiterbuilazinaugfl ) 000 | <0030 | <0030 | -  100% 1 1 100%
!Diurﬁo(pg/l) - ] 0,10 | <0030 | <0030 - 100% | 1 | Lo 1%
Imidaclopride(ug/ ) | 0,10 <0,030 <0,030 - | 100% | 1 | 1 100%
_-Terbutila.n'na(ugll) - N ! 0,10 <0,030 _ <0,030 __ — ' 100% ' 1 __ 1 100% i

a) Realizadas anilises de verificagio (andlises subsequentes conformes).

b) O incumprimento verificado (pH) esta relacionado com as carateristicas naturais (hidrogeologicas)da origem da agua

De acordo com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 92/2010 de 26 de Junho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de Dezembro:

- Valor paramétrico (Vp): significa o valor maximo ou minimo fixado para cada um dos parametros a controlar, tendo em atengdo o disposto naquele diploma legal.

- Controlo: o conjunto de acgdes de avaliagdo da qualidade da dgua realizadas com caracter regular pelas entidades gestoras, com vista a manutengéo da sua qualidade, em confor-
midade com as normas estabelecidas legalmente;

- Zona de Abastecimento: a area geogréfica servida por um sistema de abastecimento na qual a 4gua proveniente de uma ou mais origens pode ser considerada uniforme.

- Ponto de Amostragem (PA): o local onde ¢ efetuada a colheita de amostra de agua para verificagéo da sua conformidade, nos termos definidos no diploma legal referido.

Sempre que se verificaram violagdes ao vp e tal como previsto na lei vigente, as mesmas foram de imediato comunicadas 4 Autoridade de Savide e a Autoridade Competente, foram
adotadas as devidas medidas corretivas ¢ promovidas as analises de verificagdo.

Valenca, 23 de Setembro de 2022
Presidente da/ Camara Municipal

(José Mamnuel Carpinteira) -
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